
20561Accettazione
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Acque Tipo A
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Via Nicola Dati, 16
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Prova U.M Risultato Lim.Max.Metodo Lim.Min.

21-giu-07Data Prelievo:

Comune di Montorio al Vomano (TE)Luogo Prelievo:

Descrizione:

Data Arrivo Camp.: 21-giu-07

Camp. 608 - Acqua in uscita dal pot. di Piane di Co llevecchio - Montorio (TE) "EMERGENZA IDRICA"

Richiesta: Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D .leg.vo 31/2001

Data Inizio Prova: 21-giu-07

Geom. Franco MaccionePrelevatore:

Potabilizzatore Montorio (usc.)Impianto di rifer:

Data Fine Prova: 29-giu-07

Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabil i"Rif.Legge/Autoriz.:

C

 

n. 0410 

Studio Chimico Associato
DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER.IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6  64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

BATTERIOLOGICA PARTE A : -

Escherichia coli UFC/100ml UNI EN ISO 9308-1  2002 0 0

Enterococchi UFC/100ml ISO 7899-2  2000 0 0

Pseudomonas aeuriginosa UFC/250 ml UNI EN 12780 - 10/2002 ND 0

Conteggio delle colonie a 22°C UFC/ml EN ISO 6222-2 2 002 0 100

Conteggio delle colonie a 37°C UFC/ml EN ISO 6222-2 2 002 0 20

BATTERIOLOGICA PARTE C : -

Batteri coliformi a 37°C UFC/100 ml UNI EN ISO 9308-1  2002 0 0

Clostridium perfringens UFC/100 ml D. Lgs n° 31 02/02 /01- G.U. 52 del 03/03/01 
All. III

0 0

PARTE B : -

NDAcrilammide µg/l * Rapporti ISTISAN 2004/XX 0,1

NDAntimonio µg/l APAT CNR IRSA 3060 A Man 29 2003 5

NDArsenico µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 63 10

NDBenzene µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004 1

NDBenzo (a) pyrene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005 0,01

NDBoro mg/l * APAT CNR IRSA 3110 Man 29 2003 1

NDBromato µg/l * 10

NDCadmio µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 99 5

NDCromo µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 115 50

NDRame mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt. 1 Pag. 163 1

NDCianuro µg/l * APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 50

ND1,2 Dicloroetano µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004 3

NDEpicloridrina µg/l * Rapporti ISTISAN 2004/XX 0,1

NDFluoruro mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35 1,5

NDPiombo µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt. 1 Pag. 155 10

NDMercurio µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 139 1

NDNichel µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt. 1 Pag. 147 20

NDNitrato (come NO3) mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35 50

Nitrito (come NO2) mg/l APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 < 0,002 0,5

NDANTIPARASSITARI di cui : µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002
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NDClorurati : /

NDAldrin µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,03

NDDieldrin µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,03

NDEptaclororo µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,03

NDEptacloro epossido µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,03

NDLindano µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDAlfa-Endosulfan µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDBeta-Endosulfan µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

ND4,4' DDE µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDEndrin µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

ND4,4' DDD µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

ND2,4 DDT µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

ND4,4' DDT µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDMethoxiclor µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDFosforati : /

NDAzinfos-metile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDBromofos etile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDBromofos metile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDClorpirifos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDDiazinone µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDDicrotofos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDEthion µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDEtoprofos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDFenitrotion µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDFention µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDFonofos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDForate µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDEptenofos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDIsofenfos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDMalation µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDMevinfos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDParation-etile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDParation-metile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDPirimifos-etile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDPirimifos-metile µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDTetraclorvinfos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDTriazofos µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDTriazine : /

NDAtrazina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDSimazina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1
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NDTerbutilazina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDMetribuzina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDPrometrina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDTerbutrina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDCianazina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDEsazinone µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDAmetrina µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,1

NDAntiparassitari totali µg/l P.A. 1.61 Rev. 01 - 2002 0,5

NDI.P.A. totale(D.Leg.vo 31/2001) di cui : µg/l 0,1

NDBenzo (b) fluoranthene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDBenzo (k) fluoranthene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDBenzo (g,h,i) perylene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDIndeno (1,2,3,cd) pyrene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDAltri I.P.A. di cui : µg/l

NDNaphtalene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDAcenaphthylene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDAcenaphthene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDFluorene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDPhenanthrene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDAnthracene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDFluoranthene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDPyrene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDBenzo (a) anthracene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDChrysene µg/l P.A. 1.75 - Rev. 02 - 2005

NDDibenzo (a,h) anthracene µg/l P.A. 1.75 Rev. 01 - 2003

-----

NDSelenio µg/l Rapporti ISTISAN 00/14 Pt 1 2000 pag. 179-
186

10

NDTetracloroetilene µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004 10

NDTricloroetilene µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004 10

NDTrialometani totali di cui : µg/l 30

NDCloroformio µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

NDBromoformio µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

NDDibromoclorometano µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

NDBromodiclorometano µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

-----

NDCloruro di vinile µg/l * 0,5

NDClorito µg/l * 200

NDVanadio µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt. 1 50

PARTE C : -

Alluminio µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 47 141,06 200
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Ammonio mg/l APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 29 2003 < 0,02 0,5

NDCloruro mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35 250

Colore Scala Pt/Co * APAT CNR IRSA 2020 Met. "C" man. 
29/2003

< 1

Conduttività µScm-1 a 
20°C

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 312,0 2500

Concentrazione ioni idrogeno unità pH * APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,56 9,56,5

NDFerro µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 123 200

NDManganese µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 131 50

Odore / * APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Inodore

NDOssidabilità mg/l O2 Rapporti ISTISAN 04/xx 2004 5

NDSolfato mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35 250

NDSodio mg/l APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003 200

Sapore / * APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 Insapore

NDCarbonio organico totale µg/l P.A. 1.84 Rev. 00 - 2004

Torbidità NTU APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 0,56 1

NDDurezza °F APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 50

NDResiduo secco a 180°C mg/l * P.A. 1.26 Rev. 02 - 2001 1500

Disinfettante residuo (cloro residuo) mg/l IRSA-CNR 4060 Q 100 - 1994 0,09

RADIOATTIVITA' : -

NDTrizio Becquerel/l 100

NDDose totale indicativa mSv/anno 0,1

ALTRI PARAMETRI : -

ND2,6 Diisopropilnaftalene µg/l P.A. 1.82 Rev. 01 - 2003

ND1,2,4 Trimetilbenzene µg/l P.A. 1.82 Rev. 01 - 2003

NDGallio µg/l * P.A. 1.83 Rev. 00 - 2004

ND2,5 Difenilossazolo µg/l P.A. 1.82 Rev. 01 - 2003

NDDimetilftalato µg/l * P.A. 1.82 - Rev. 01 - 2003

NDCalcio mg/l APAT CNR IRSA 2040 Met. B Man 29 2003

NDMagnesio mg/l APAT CNR IRSA 2040 Met. B Man 29 2003

NDPotassio mg/l APAT CNR IRSA 3240 A Man 29 2003

NDZinco µg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt. 1 Pag. 187

NDSalmonella Pr/As 1 L * P.A. 1.65 Rev. 00 - 1998

NDStafilococco aureus UFC/250 ml * P.A. 1.67 Rev. 01 - 1998

NDIdrocarburi < C12 µg/l * P.A. 3.40 Rev. 01 - 2001

NDIdrocarburi > C12 µg/l * UNI EN ISO 9377-2 2002

NDAltri Solventi Clorurati di cui : µg/l 30

NDTetracloruro di Carbonio µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

ND1,1,1 Tricloroetano µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

ND1,2 Dicloropropano µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004

NDDiclorometano µg/l P.A. 1.62 Rev. 04 - 2004
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NDAltri Solventi Alifatici di cui : µg/l

NDn-butil acetato µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDEtil acetato µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDIsobutilacetato µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDn-Propil acetato µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDn-amil acetato µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDEsano µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDIsottano µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDEptano µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDPentano µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDAltri Solventi Aromatici di cui : µg/l

NDToluolo µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDm-xilene µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDp-xilene µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDo-xilene µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

NDStirene µg/l P.A. 1.85 Rev. 00 - 2004

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

<: Inferiore al limite di rilevabilità indicato  Legenda: 

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova  senza la nostra autorizzazione scritta.  

 *Prova non  accreditata SinalND: Non determinato

 L'Analista responsabile


