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Prova U.M Risultato Lim.Max.Metodo Lim.Min.

28-ago-10Data Prelievo: 1.30Ora Prelievo:

Comune di Isola del Gran Sasso (TE)Luogo Prelievo:

Descrizione:

Data Arrivo Camp.: 28-ago-10

Camp. 564 - Acqua prelevata dal rub. Tubo Ø 1000 in gresso galleria servizio - 1° campionamento

Richiesta: Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D .leg.vo 31/2001

Data Inizio Prova: 30-ago-10

Geom. Franco MaccionePrelevatore:

Data Fine Prova: 07-set-10

Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabil i"Rif.Legge/Autoriz.:

C

 

n. 0410 

Studio Chimico Associato
DR. MICHELE DE BERARDIS

DR. ALFIO DI DOMENICO

PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6  64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Antimonio µg/l APAT CNR IRSA 3060 A Man 29 2003 < 0,1 5

Arsenico µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS 
DAA 003

< 0,5 10

Cadmio µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 243 ISS DAA 
007

< 0,1 5

Cromo µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31N pag. 255 Met 
ISS DAA 008

< 0,1 50

Rame mg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 291 Met ISS 
DAA 009

0,007 1

Piombo µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS 
DAA 017

< 0,5 10

Mercurio µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 273 Met ISS 
DAB 013

< 0,5 1

Nichel µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 279 Met ISS 
DAA 014

< 0,5 20

Selenio µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 297 Met ISS 
DAA 016

< 0,5 10

Vanadio µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 303 Met ISS 
DAA 017

< 1 50

Alluminio µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS 
DAA 018

1,86 200

Ferro µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS 
DAA 004

< 0,1 200

Manganese µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 267 Met ISS 
DAA 025

< 0,1 50

Calcio mg/l APAT CNR IRSA 2040 Met. B Man 29 2003 25,6

Magnesio mg/l APAT CNR IRSA 3180 A Man 29 2003 12,6

Potassio mg/l APAT CNR IRSA 3240 A Man 29 2003 0,31

Zinco µg/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 319 Met ISS 
DAA 049

< 50

2,6 Diisopropilnaftalene µg/l P.A. 1.82 2007 rev. 3 < 0,01

1,2,4 Trimetilbenzene µg/l P.A. 1.82 2007 rev. 3 < 0,01

Gallio µg/l * P.A. 1.83 Rev. 00 - 2004 < 1

2,5 Difenilossazolo µg/l P.A. 1.82 2007 rev. 3 < 0,01
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Studio Chimico Associato
DR. MICHELE DE BERARDIS

DR. ALFIO DI DOMENICO

PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6  64100 Teramo
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Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
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Dimetilftalato µg/l P.A. 1.82 Rev. 02 - 2006 < 0,01

I Responsabili di ServizioDott.  Enrico Di Giuseppe

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

<: Inferiore al limite di rilevabilità indicato   Legenda: 

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova  senza la nostra autorizzazione scritta.  

 *Prova non  accreditata SinalND: Non determinato

 L'Analista responsabile


