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Descrizione: Camp. 864 - FP Villa Rosa - Via Roma, 617 - Martinsicuro (TE)
Richiesta: Ricerca Trialometani e Solventi aromatici
Data Prelievo: 12-nov-12
DataArrivo Camp.: 12-nov-12 DatalnizioProvas  12-nov-12 DataFineProvas  12-nov-12
Impianto di rifer:  Fontanino pubblico cod. 1609
Rif.Legge/Autoriz.: Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"
Luogo Prelievo: Comune di Martinsicuro (TE)
Prelevatore: Ns. Pers. : Per. Ind. Valter Zeppillo
Prova UM Metodo Risultato Lim.Min.  Lim.Max.
Trialometani totali di cui : uo/l 13,61 30
Chloroform ug/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 10,99
Bromoform uo/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 0,05
Dibromochloromethane ug/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 0,36
Bromodichloromethane uo/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 2,21
Solventi aromatici di cui : ug/l 0,04
Toluene ug/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 0,04
Benzene uo/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 1
m-xilene ug/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
p-xylene g/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
o-xylene ug/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01

| risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilita indicato ND: Non determinato *Prova non

accreditata

L'Analista responsabile




